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Katowice, dn. 07.08.2014r 

 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  adaptację pomieszczeń dla oddziału hematologii i transplantacji 
szpiku.  Nr sprawy : ZP-14-050BN 

 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 
   
 
1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o część opisową do projektu branżowego instalacji 

wod-kan. Odp: Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o część opisową do projektu 
branży sanitarnej w tym wod-kan 

 

2. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o część opisową do projektu branżowego instalacji c.o.      
Odp: Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o część opisową do projektu branży 
sanitarnej w tym c.o 

 
3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o część opisową do projektu branżowego instalacji 

gazów medycznych. Odp: Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o część opisową do 
projektu instalacji gazów medycznych     

 
4. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o część opisową do projektu branżowego instalacji 

klimatyzacji freonowej. Odp: Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o część opisową 
do projektu instalacji mechanicznej i klimatyzacji 

 
5. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o część opisową do projektu branżowego instalacji 

wentylacji. Odp: Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o część opisową do projektu 
instalacji gazów medycznych 

 
6. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o zestawienie materiałów do zamieszczonego rys. 

instalacji wentylacji mechanicznej. Odp: Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o część 
opisową do projektu instalacji gazów medycznych 

 
7. Proszę o zamieszczenie wykazu wyposażenia w sprzęt medyczny wraz z wyszczególnieniem ich 

parametrów technicznych. Odp: Poza zakresem 
 
8. Prosimy o podanie ilości gniazd prądowych, ekwipotencjalnych i niskoprądowych przewidzianych dla 

każdego stanowiska. Odp: Gniazda elektryczne: 8 szt. o module 45x45 mm, RJ 45 cat6 - 2 szt. , 
gniazdo manipulatora  zintegrowanego systemu przyzywowego i TV 

 
9. Czy Zamawiający uwzględniając podział na stronę mokrą i suchą wymaga usytuowania wszystkich 

gniazd gazowych i prądowych na froncie mostu? Odp: W strefie gazowej po obu stronach kolumny 
winny być zainstalowane punkty poboru: 1x tlen, sprężone powietrze, 1x próżnia. Każde 
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stanowisko winno być wyposażone w zawory serwisowe gazów medycznych zlokalizowane                  
w przestrzeni międzystropowej. 

 
10. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga umieszczenia w moście następującego typu opraw 

oświetleniowych?: 
- oświetlenie ogólne 1 x 54W, włącznik poza panelem, 
- oświetlenie miejscowe 1 x 36W, włącznik w manipulatorze systemu przyzywowego (manipulator objęty      
dostawą w ramach systemu przyzywowego) 
- oświetlenie nocne 5W, włącznik poza panelem, 
- lampka do wkuć 20W mocowana do szyny medycznej, umieszczonej na froncie mostu. 
Odp: Zestaw oświetleniowy  winien składać się z trzech lamp: oświetlenie ogólne 2x54W  
,wyłącznik  poza kolumną ; oświetlenie do badań1x36W, wyłącznik w manipulatorze systemu  
przyzywowego; oświetlenie nocne 1x4W , wyłącznik poza kolumną oraz ruchomego oświetlenia 
punktowego typu  LED mocowanego do szyny medycznej. 
 

11. Prosimy o podanie ilości gniazd prądowych, ekwipotencjalnych i niskoprądowych dla każdej z kolumn  
w pokojach zabiegowych. Odp: Rezygnuje się z montażu  kolumn w pokojach zabiegowych – 
poz.nr.147 przedmiaru ulega wykreśleniu. Gniazda elektryczne: 8 szt., gniazda ekwipotencjalne  
– 2 szt., RJ 45 cat6 - 2 szt montowane w puszkach pt. 
 

12. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostawy cyfrowego systemu przyzywowego, który 
jednocześnie umożliwia rejestrację wezwań i czas reakcji personelu, obsługę telewizora wraz z jego 
dostawą, zintegrowania i dostawę systemu video dla rozmów prowadzonych z kabiny umieszczonej 
poza oddziałem? Odp: Tak – wymaga dostawy zintegrowanego cyfrowego systemu 
przyzywowego. System powinie obsługiwać łączność wideofoniczną pacjenta z pielęgniarką            
i lekarzem, pacjenta z rodziną ( kabina poza oddziałem),zdalny nadzór nad pacjentem z konsoli 
pielęgniarskiej, rejestrację zdarzeń i czasu reakcji personelu, sterowanie monitorem LCD                    
z funkcją TV umożliwiając odbiór  programów . Powyższe funkcje winny być dostępne za 
pomocą wielofunkcyjnego  manipulatora podłączonego do gniazda w kolumnie nadłóżkowej. 

 
13. W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym zwracamy się o przekazanie karty doborowej 

lub parametrów pracy centrali wentylacyjnej. W załączonych do przetargu materiałach brakuje tego 
rodzaju informacji. Producent centrali wskazany w projekcie pomimo skierowanego w dniu 28.07.2014 
zapytania o cenę do dnia dzisiejszego nie udzielił odpowiedzi. Odp: Wycena na podstawie 
dokumentacji winna być wynikiem analizy własnej.  Zestawienie materiałowe załączone jako 
uzupełnienie części opisowej zawiera elementy oparte na podstawie systemu jednego                          
z producentów. Zamawiający przypomina, że dopuszcza rozwiązania o równoważnych 
parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. 
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