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Katowice, dn. 12.08.2014r 

 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
                                

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego  na  adaptację pomieszczeń dla oddziału hematologii i transplantacji 
szpiku.  Nr sprawy : ZP-14-050BN 

 

 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 
   
 
1. Mając na uwadze usytuowanie paneli w izolatkach na tle okien prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 

wymaga dostawy podwieszonych paneli sufitowych typu most, mocowanych jedną nogą do sufitu, 
podobnie jak kolumny, usytuowaną w osi łóżka pacjenta? Odp.: Tak. 

2. Prosimy o podanie ilości gniazd poboru dla poszczególnych gazów medycznych przewidzianych dla 
każdego stanowiska. Odp.: 3x2 gniazda ( 3 z lewej i 3 z prawej strony kolumny ) 

3. Czy Zamawiający wymaga dostawy podwieszonego panelu sufitowego typu most wyposażonego             
w wysięgnik z koszem i 4 haczykami dla podwieszenia butli z płynami infuzyjnymi? Odp.: Tak. 

4. Czy Zamawiający wymaga umieszczenia w przestrzeni między stropowej zaworów serwisowych, po 1 
szt. dla każdego rodzaju gazów medycznych? Odp.: Tak. 

5.  Prosimy o podanie ilości gniazd poboru dla poszczególnych gazów medycznych stanowiących 
wyposażenie konsoli kolumny obrotowej. Odp.: Rezygnuje się z montażu  kolumn w pokojach 
zabiegowych – poz.nr.147przedmiaru ulega  wykreśleniu. W pokojach zabiegowych należy 
zamontować ścienną tablicę poboru gazów medycznych (3x2 gniazda wraz z sygnalizatorem 
akustyczno-optycznym) zgodnie z opisem technicznym instalacji gazów medycznych.  

6. Prosimy o podanie ilości półek przewidzianych dla każdej z 2 kolumn. Odp.:  Jak wyżej. 
7. Czy należy przyjąć, że okna, które przyjęto w projekcie są stałe (nieotwieralne)? w udostępnionym 

zestawieniu stolarki okiennej nie zaznaczono bowiem sposobu otwierania (rozwierne, rozwierno-
uchylne etc.) poszczególnych kwater – jeśli są otwieralne, prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji              
w tym zakresie, ma to bowiem wpływ na wysokość wyceny. Odp.: W załączeniu aktualne zestawienie 
stolarki okiennej. 

8. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi dotyczącej kolumn jednoramiennych prosimy o wskazanie                  
w których pozycjach przedmiaru zostały one ujęte oraz w jakich pomieszczeniach mają być 
zamontowane. Odp.: poz. 145 i 146, w salach łóżkowych dla każdego łóżka. 

9. Przedmiar oraz zestawienie materiałów powinien obejmować zakres prac na I piętrze. Prosimy                          
o weryfikację załączonego przedmiaru ponieważ uważamy iż ilości ujęte w przedmiarze i zestawieniu 
materiałów są zawyżone (np. stelaże podtynkowe – 56 szt. a na rzucie I piętra jest 23 szt.)                   
Odp.: poz.82 ma być 23 szt. 

10. Prosimy o jednoznaczne stanowisko czy przedmiar i zestawienie materiałów dotyczy tylko i wyłącznie             
I piętra i jest podstawą wyceny. Naszym zdaniem zarówno przedmiar jak i zestawienie materiałów 
dotyczy szerszego zakresu robót. Prosimy o weryfikację zakresu dotyczącego I piętra . Odp.: Tak tyko 

I piętro. 
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