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Katowice, dnia 29.12.2015r. 

                                           

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                                          

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na przebudowę i modernizację pomieszczeń 

budynku nr 3 Oddziału Dermatologii, wymiana pokrycia dachowego wraz z 

impregnacją więźby dachowej, wymianę dźwigu szpitalnego oraz dostawę 

wyposażenia medycznego i biurowego.        Nr sprawy:  ZP – 15 - 131 BN. 

                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając 

zgodnie z art.38 ust. 2 z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z późn. zmianami), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytanie 1) Czy w związku z tym, iż od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązują zupełnie nowe wytyczne 

dotyczące dostawców central wentylacyjnych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Nr 1253) 

Inwestor potwierdza, iż dobrane i opisane w projekcie instalacyjnym centrale wentylacyjne spełniają te 

wymagania? Odp. Zaprojektowane pierwotnie centrale wentylacyjne nie spełniają wymagań 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253, ponieważ w trakcie wykonywania projektu 

i jego oddania, a nawet aktualnie nie są one jeszcze obowiązujące. Ze względu jednak, iż 

realizacja projektu będzie po wejściu w życie ww. przepisów poniżej przekazujemy wytyczne 

dla central spełniających opisane wymagania. Parametry nie opisane poniżej pozostają jako 

zgodne z podstawową dokumentacją projektową. Wymiary oraz podstawowe parametry 

techniczne central nie zostały zmienione w związku z czym zmiana nie jest istotna z punktu 

widzenia przepisów prawa budowlanego. 

WWYYTTYYCCZZNNEE    CCEENNTTRRAALL    WWEENNTTYYLLAACCYYJJNNYYCCHH::  

Centrale wentylacyjne muszą posiadać certyfikat wydany przez niezależną jednostkę 

notyfikowaną (TUV), potwierdzający wykonanie urządzeń zgodnie z wymogami  norm: PN-EN 

1886, PN-EN 13053. 

Wykonanie central higienicznych zgodnie z normą DIN-1946-4 potwierdzone przez niezależną 

jednostkę notyfikowaną TUV. 

Właściwości obudowy centrali wynikające z normy PN-EN-1886 (certyfikat TUV) 

Wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa D1 
Szczelność obudowy: 
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa L1 
- przy nadciśnieniu 700 Pa - klasa L1 
Szczelność zamocowania filtra 
- przy podciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
- przy nadciśnieniu 400 Pa - klasa filtra F9 
Współczynnik przenikania ciepła - klasa T3 
Współczynnik wpływu mostków termicznych - klasa    TB3 
Izolacyjność akustyczna obudowy – 20db dla 250Hz, 35db dla 1000Hz  

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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Zastosowane w centralach wentylacyjnych wymienniki przeciwprądowe muszą posiadać 

konstrukcję zapewniającą 100% szczelność potwierdzoną przez certyfikat higieniczny 

niemieckiego instytutu ILH na zgodność z normą DIN-1946-4. 

 
Instalacja nawiewno-wywiewna NW1: 

Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną z wymiennikiem  przeciwprądowym 

w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN-1946-4  o podanej konfiguracji i spełniające 

następujące wymagania: 

Nawiew (Vn=1440 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy F5 

- wymiennik przeciwprądowy odzysku ciepła o sprawności min. 72,2%, wykonany 

z aluminium 

 - nagrzewnica elektryczna o mocy 5,4 kW, moc znamionowa nie wyższa niż 9 kW. 

- zespół wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 0,4 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na 

filtrach powietrza w centrali) 

 - hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F7, z niewymiennym wkładem 

Wywiew (Vw=1090 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy F5 

 - tłumik szumu, 

 - zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75kW/400V, mocy 

na wale nie wyższej niż 0,28 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na filtrach powietrza 

w centrali) 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253. 

Jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcje wentylacyjne. 

JMWint: 888,7 [W/m
3
/s] – jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcję wentylacyjną 

w konfiguracji wzorcowej ww. centrali. 

Instalacja nawiewno-wywiewna NW2: 

Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym 

w wykonaniu standardowym  o podanej konfiguracji i spełniające następujące wymagania: 

Nawiew (Vn=1200 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy G4 

- wymiennik przeciwprądowy odzysku ciepła o sprawności min. 89,2%, wykonany 

z aluminium 

 - nagrzewnica elektryczna o mocy 1,7 kW, moc znamionowa nie wyższa niż 4,5 kW. 

- zespół wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 0,3 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na 

filtrach powietrza w centrali) 

 - hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F7, z niewymiennym wkładem 

Wywiew (Vw=1200 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy M5 

 - zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy 

na wale nie wyższej niż 0,3 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na filtrach powietrza 

w centrali) 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253. 

Jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcje wentylacyjne. 

JMWint: 686,6 [W/m
3
/s] – jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcję wentylacyjną 

w konfiguracji wzorcowej ww. centrali. 

Instalacja nawiewno-wywiewna NW3: 
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Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną z wymiennikiem  przeciwprądowym 

w wykonaniu higienicznym zgodnie z DIN-1946-4 o podanej konfiguracji i spełniające 

następujące wymagania: 

Nawiew (Vn=740 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 - filtr wstępny klasy F5 

- wymiennik przeciwprądowy odzysku ciepła o sprawności min. 87,5%, wykonany 

z aluminium 

 - nagrzewnica elektryczna o mocy 1,2 kW, moc znamionowa nie wyższa niż 4,5 kW. 

- zespół wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 0,25 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na 

filtrach powietrza w centrali) 

 - hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F9, z niewymiennym wkładem 

Wywiew (Vw=740 m
3
/h; Δp=400 Pa) 

 - filtr wstępny klasy F5 

 - tłumik szumu, 

 - zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75kW/400V, mocy 

na wale nie wyższej niż 0,23 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na filtrach powietrza 

w centrali) 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253. 

Jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcje wentylacyjne. 

JMWint: 380,00 [W/m
3
/s] – jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcję wentylacyjną 

w konfiguracji wzorcowej ww. centrali. 

Instalacja nawiewno-wywiewna NW4: 

Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym 

w wykonaniu standardowym  o podanej konfiguracji i spełniające następujące wymagania: 

Nawiew (Vn=1415 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy G4 

- wymiennik przeciwprądowy odzysku ciepła o sprawności min. 71,6%, wykonany 

z aluminium 

 - nagrzewnica elektryczna o mocy 5,4 kW, moc znamionowa nie wyższa niż 9 kW. 

- zespół wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 0,39 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na 

filtrach powietrza w centrali) 

 - hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F7, z niewymiennym wkładem 

Wywiew (Vw=885 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy M5 

 - zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy 

na wale nie wyższej niż 0,2 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na filtrach powietrza 

w centrali) 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253. 

Jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcje wentylacyjne. 

JMWint: 686,5 [W/m
3
/s] – jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcję wentylacyjną 

w konfiguracji wzorcowej ww. centrali. 

Instalacja nawiewno-wywiewna NW5: 

Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym 

w wykonaniu standardowym  o podanej konfiguracji i spełniające następujące wymagania: 

Nawiew (Vn=680 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy G4 

- wymiennik przeciwprądowy odzysku ciepła o sprawności min. 80,8% 
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 - nagrzewnica elektryczna o mocy 1,8 kW, moc znamionowa nie wyższa niż 4,5 kW. 

- zespół wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 0,16 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na 

filtrach powietrza w centrali) 

 - hybrydowy filtr elektrostatyczny klasy F7, z niewymiennym wkładem 

Wywiew (Vw=500 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy M5 

 - zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 0,75 kW/400V, mocy 

na wale nie wyższej niż 0,13 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na filtrach powietrza 

w centrali) 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253. 

Jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcje wentylacyjne. 

JMWint: 275,1 [W/m
3
/s] – jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcję wentylacyjną 

w konfiguracji wzorcowej ww. centrali. 

Instalacja nawiewno-wywiewna NW6: 

Dla potrzeb wentylacji projektuje się centralę wentylacyjną z wymiennikiem przeciwprądowym 

w wykonaniu higienicznym  o podanej konfiguracji i spełniające następujące wymagania: 

Nawiew (Vn=3200 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy M5 

- wymiennik przeciwprądowy odzysku ciepła o sprawności min. 73,4%, moc odzysku 

ciepła min 34,2 kW 

 - nagrzewnica elektryczna o mocy 13,5 kW, moc znamionowa nie wyższa niż 24 kW. 

- zespół wentylatora nawiewnego o znamionowej mocy elektrycznej 2 x 0,75 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 2 x 0,44 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na 

filtrach powietrza w centrali) 

Wywiew (Vw=2530 m
3
/h; Δp=250 Pa) 

 - filtr wstępny klasy M5 

 - zespół wentylatora wywiewnego o nominalnej mocy elektrycznej 2 x 0,75 kW/400V, 

mocy na wale nie wyższej niż 2 x 0,31 kW (przy uwzględnieniu końcowych oporów na filtrach 

powietrza w centrali) 

Urządzenie musi spełniać standard zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 

1253. 

Jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcje wentylacyjne. 

JMWint: 973,79 [W/m
3
/s] – jednostkowa moc wentylatora części pełniącej funkcję wentylacyjną 

w konfiguracji wzorcowej ww. centrali. 

Automatyka fabryczna producenta: 

UKŁADY HIGIENICZNE: Szafy automatyki metalowe zewnętrzne, falowniki zamontowane 

w szafie. Regulacja wydajności: przetwornik ciśnienia na wentylatorze. 

UKŁADY STANDARDOWE: Szafy automatyki tworzywowe zewnętrzne (poza NW6-wewnętrzna-

falowniki luzem), falowniki do montażu w sekcji wentylatorowej. Regulacja wydajności: 

przetwornik ciśnienia na wentylatorze. 

Pytanie 2) W przypadku braku potwierdzenia zgodności doborów central wentylacyjnych dla punktu 1 

zapytania, prosimy o określenie, czy zmiany spowodowane koniecznością dostawy urządzeń 

spełniających wymagania  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1253 zostaną ujęte w poczet 

robót dodatkowych, bądź też Inwestor określi nowe parametry urządzeń w celu poprawnego sposobu 

oferowania urządzeń dla wszystkich oferentów jeszcze na etapie przetargu? Odp. Zamawiający na to 

Pytanie udzielił odpowiedzi w Pytaniu Nr 1.  

Pytanie 3) Brak w przedmiarach uwzględnienia wyposażenia pomieszczeń o pozycje : łóżka, szafki, 
telewizory, lodówki, meble, itp. Prosimy o uzupełnienie? Odp. Wyposażenie zostało 
wyspecyfikowanie w Załączniku nr 18 - KARTY POMIESZCZEŃ . W Załączniku nr 10 zostały 
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podane szczegółowe parametry wyposażenia dla pomieszczeń I piętra tj.: dla pomieszczeń nr: 
2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 , 2.16, 2.17, 2.18, 
2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 
2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.k1, 2.k2, 2.k3 z Załącznika nr 18 - KARTY POMIESZCZEŃ.  
Wycenę wyposażenia należy wykonać na podstawie Załączników nr 18 i nr 10. 

Zamawiający przypomina, że przedmiary mają charakter pomocniczy. Wycenę przedmiotu 
zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Pytanie 4) Brak w uzupełnionych przedmiarach , poz. 7.4, 7.9, 7.10, 7.11, 7.14, 7.15, 8 - kodów 

pozycji CPV. Prosimy o uzupełnienie?  
Odpowiedź: 
 poz. 7.4 roboty ciesielskie - Kody CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie 
poz. 7.9 nadproże - Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
poz. 7.10 tynki wewnętrzne - Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie 
poz. 7.11 malowanie - Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie 
poz. 7.14 sufity podwieszone - Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
poz. 7.15 konstrukcja stalowa pod centrale klimatyzacyjne - Kody CPV: 45223100-7 Montaż 
konstrukcji metalowych 
 
poz. 8  WYMIANA ISTNIEJĄCEGO DŹWIGU HYDRAULICZNEGO NA DŹWIG ELEKTRYCZNY.   
 
Kody CPV:  
71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji 
budowlanych 
 42416100-6  Windy 
45313100-5 Instalowanie wind 
45453000-8 Roboty remontowe i renowacyjne. 
45310000-7 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych                   
45314310-7 Układanie kabli            
45400000-1 Prace wykończeniowe 
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind 

Pytanie 5) Poz. 2 Łóżka dla chorych sterowane elektrycznie. Czy Zamawiający dopuści łóżko wraz 

z listwą z miejscem na zawieszenie worków urologicznych z trwałymi metalowymi zaczepami? 

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 6) Poz. 13 Automatyczny dozownik na mydło i środek dezynfekcyjny – bez kontaktu 

z dłonią. Czy Zamawiający dopuści  automatyczny dozownik na środek dezynfekcyjny o parametrach 

podanych poniżej : 

- pojemność zbiornika 1000 ml 

- płyny uzupełniane z karnistra 

- mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy w demontażu  

- możliwość pełnej sterylizacji 

- zasilany napięciem 7,5 V (pięć baterii R20) 

- nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych 

- przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego 

- uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym 

- możliwość uruchomienia przyciskiem łokciowym. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 7) Poz. 14 Dozowniki na mydło i środek dezynfekcyjny – łokciowe.  Czy Zamawiający 

dopuści dozownik na środek dezynfekcyjny o parametrach podanych poniżej : 

- pojemność zbiornika 500 

- płyny uzupełniane z kanistra 

- mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu 

- możliwość pełnej sterylizacji 

- prosty w obsłudze 

- nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych 

- przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego 

- uruchamiany przyciskiem łokciowym. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 8) Poz. 68 Fotel zabiegowy elektryczny. Czy Zamawiający dopuści fotel zabiegowy 

z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 515 – 765mm? Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

Pytanie 9) Poz. 72 Wózek inwalidzki. Czy Zamawiający dopuści wózek z tapicerką ze skaju – 

łatwiejszą do dezynfekcji i utrzymania w czystości ?  

Czy pisząc „podnóżki z możliwością odchylania”, Zamawiający miał na myśli odchylanie podnóżków 

na boki ?  

Proszę o podanie wysokości siedziska od podłoża, ponieważ podany jest zakres tolerancji (+/- 5 cm ), 

ale brak podstawowej wysokości. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza, podstawowa wysokość to 

50cm. 

Pytanie 10) Poz. 89 Wózek kozetka transportowa. Czy Zamawiający dopuści wózek z czterema 

kołami blokowanymi centralnie o średnicy 125mm. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 

  

 

        

         Z upoważnienia Dyrektora 

                   Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 

                                                                       mgr Ewa Mołek 

 


