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 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  modernizację pomieszczeń Poradni Hematologicznej.   
                     Nr sprawy: ZP-16-052BN 
 
 
    

                    
                  W związku z pytaniem Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 
   
 
Pyt. 1 W poz . 21 uwzględniona jest dostawa centrali sygnalizacji pożaru CSP 6000 Polon Alfa , której nie 

ma w projekcie , jak ją wycenić (brak schematu) ? 

Odp.: Do wyceny należy przyjąć: 

Centralka do oddymiania UCS 6000 do 32 - 1szt zakup wraz z montażem 

Centralka sygnalizacji pożaru CSP 4500 - 4 -1szt zakup wraz z montażem 

zgodnie z projektem oddymianie klatki schodowej - opis techniczny pkt.7.1 
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